Коды ошибок RAM-T
Модели наружных блоков: RAM2-T14URH; RAM2-T18URH; RAM3-T21URH; RAM3-T27URH.
Модели настенных блоков: RAK-T07RH; RAK-T09RH; RAK-T12RH; RAK-T18RH.
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	E1
	Ошибка термистора ВБ (воздух)
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	Ошибка термистора ВБ (труба)
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	Ошибка в управлении приводом компрессора (IPM)

	EA
	Ошибка платы НБ по току
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	Ограничение/уменьшение частоты для защиты от перегрузки в режиме охлаждения/обогрева
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	Защита от высокого давления

	H2
	Защита от низкого давления



